
9#10#11#楼 
9#、10#、11#楼-标准层平面-(初设)

9#、10#、11#楼-标准层平面-(改后)

单元组合：戊



按照消防规范要求，增加防火挑檐



9#10#11#楼
9#10#11#楼-北立面-(初设) 9#10#11#楼-北立面-(改后)

首层入户门头修改首层入户门头修改


